
Réf :

Date : 16/05/2019

Désignation : Thermostat sonde

CDTR

DE 136 A19

1 T

RADIANT

PHASE

TERRE

NEUTRE

ALIM 220V

ATTENTION RESPECTER L' EMPLACEMENT

DU NEUTRE ET DE LA PHASE

MAXIMUM 2 RADIANTS 

PAR THERMOSTAT

BOITE DE DERIVATION 

résultante 

2T1 3

CDTR

RADIANT STR-N RADIANT STR-N


